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Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной №10 

 

 
 Рисунок 1 – Пьезометрический график участка Котельная №10 – ТК-9



4 

 

 
Рисунок 2 – Пьезометрический график участка ТК-9 – ул. Магистральная, 1 
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Рисунок 3 – Пьезометрический график участка Котельная №10 – ул. Карла Маркса, 28 
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Рисунок 4 – Пьезометрический график участка Котельная №10 – ТК-211 
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Рисунок 5 – Пьезометрический график участка ТК-211 – ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 
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Рисунок 6 – Пьезометрический график участка ТК-211 – ТК-219 
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Рисунок 7 – Пьезометрический график участка ТК-219 – ул. Карла Маркса, 10
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Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной №3 

 
Рисунок 8 – Пьезометрический график участка Котельная №3 – Баклаб 
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Рисунок 9 – Пьезометрический график участка Котельная №3 – Корпус №2
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Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной №2 

 
Рисунок 10 – Пьезометрический график участка Котельной №2 - Прачечная 


